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OCENA JAKOSCI WODY CIEPLEJ Nr 13/20
z sieci wewnetrznej Przedszkola Samorzadowego Nr 17 przy ul. Zygmunta Starego 4
w Bialej Podlaskiej

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej po zapoznaniu
si¢ z otrzymanym sprawozdaniem z badan w ramach kontroli wewnetrznej informuje, ze probka wody
pobrana w dniu 10.02.2020 r. z sieci wewngtrznej wody cieplej Przedszkola Samorzadowego
Nr 17 przy ul. Zygmunta Starego 4 w Bialej Podlaskiej, numer analizy:

e PW/85/WD/b/Z - punkt pobrania tazienka Sali Biedroneczki,
wykazala, ze woda w badanym zakresie pod wzgledem mikrobiologicznym spetnia wymagania
- okreslone w zalgczniku nr 5 tabela A Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).
Zgodnie z tabela B zalacznika nr 5 w/w rozporzadzenia kolejne badanie wody nalezy

przeprowadzié za rok.
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1. Gmina Micjska Biata Podlaska.
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