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21-500 Biala Podlaska

Decyzja

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z p6ézn. zm.), art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 21
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej po zapoznaniu si¢ z wynikami
badan probek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej w dniach:

- 08.06.2022 r., sprawozdanie z badan nr 391/LW/2022 z dnia 10.06.2022 r.

- 08.06.2022 r., sprawozdanie z badan nr 392/.LW/2022 z dnia 10.06.2022 r.

- 08.06.2022 r., sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/172/2022 z dnia 10.06.2022 r.,

- 13.06.2022 r., sprawozdanie z badan nr 408/LW/2022 z dnia 15.06.2022 r.

- 13.06.2022 r., sprawozdanie z badan nr 410/LW/2022 z dnia 15.06.2022 1.

- 13.06.2022 r., sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/177/2022 z dnia 15.06.2022 r.,

z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Biata Podlaska po ocenie ryzyka i rozwazeniu
zagrozenia dla zdrowia

stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu



UZASADNIENIE

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej w dniu 20.05.2022 r.
na podstawie wynikéw badan wody z dnia 18.05.2022 r. wydal decyzje znak:
ONS-HK.9020.2.112.2022 stwierdzajaca warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Biata Podlaska i zobowigzal Administratora
wodociagu do podjecia dziatan naprawczych majacych na celu doprowadzenie wody do jakosci
odpowiadajacej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Pismem znak: ZW-017/7Z/11/22 z dnia 23.05.2022 r. strona poinformowala Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialej Podlaskiej o wprowadzeniu statej dezynfekcji wody
podchlorynem sodu oraz o zwigkszeniu czestotliwosci badan w ramach kontroli wewngtrznej.
Dodatkowe probki obejmowaly badania w obrebie ujgcia przy ul. Narutowicza 35a na etapie:
ujmowania (studnie glebinowe, woda surowa wchodzaca na SUW), uzdatniania (filtry ci$nieniowe),
magazynowania (zbiorniki wody pitnej), wody wprowadzanej do sieci jaki i punktow
monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Ponadto w pismie Bialskie Wodociagi
i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z o0.0. zadeklarowaty, ze odbiorcy wody zostali poinformowani
o zaistnialej sytuacji poprzez umieszczenie komunikatu na stronie Spotki oraz profilu Facebook.

W kolejnym pismie znak: ZW-017/Z/12/22 z dnia 02.06.2022 r. Producent wody
zadeklarowat prowadzenie systematycznych dziatan naprawczych uzupetnionych o: skrocenie czasu
ptukania filtrow, prowadzeniu dezynfekcji i plukaniu studni glebinowych oraz o wylaczeniu
z eksploatacji zbiornika wody czystej nr 2. Do przedmiotowej informacji zalgczono sprawozdania
z dodatkowych badan wody wykonanych w dniach 23.05.2022 r., 24.05.2022 r., 25.05.2022 r.,
26.05.2022 r.. 27.05.2022 1. i 30.05.2022 r. Analiza otrzymanych wynikoéw jednoznacznie wykazata,
ze prowadzone dziatania naprawcze nie przyniosty trwatych efektow. Dowodem czego byty wyniki
dobre, poprzeplatane sprawozdaniami w ktorych stwierdzano bakterie grupy coli.

Pismem znak: ZW-017/Z/14/22 z dnia 17.06.2022 r. strona poinformowala Inspekcje
Sanitarna, ze prawdopodobna przyczyna wystapienia probleméw byta jakos¢ wody ujmowanej
7 warstw wodonosnych czwarto i trzeciorzedu. Istotna role mogly odegraé zewnetrzne warunki
atmosferyczne oddzialywujace na wody zasilajace poszczegdlne studnie, poprzez pogorszenie
w ostatnich latach warunkéw hydrogeologicznych i okresowych zaburzen w ekosystemie.
Dezynfekcja poszezegdlnych studni, polaczona z ich intensywnym plukaniem w koncu
ustabilizowata jakos¢ wody. Jednoczesnie Producent wody zadeklarowat, ze zostanie zwiekszona
czgstotliwo$é badan wody przedmiotowych studni, ktore pozwolg na biezaco reagowac
przy stwierdzeniu jakichkolwiek probleméw. Przedmiotowe pismo uzupelniono o sprawozdania
7z badan wody wykonanych w dniach 01.06.2022 r., 02.06.2022 r., 03.06.2022 r., 06.06.2022 r..
08.06.2022 r.1 13.06.2022 1.

Przeprowadzone w ramach kontroli wewngtrznej badania laboratoryjne probek wody
pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Biata Podlaska w dniach:
® 08.06.2022 r. numery analiz:

- 1620/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 1),

- 1621/2022 - punkt pobrania Biala Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 2),

- 1622/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Szkolna 2 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

- 1623/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Brzeska 101 - Powiatowy Urzad Pracy
(punkt czerpalny),

- 1624/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny »BSM” Nr 52
(punkt czerpalny),

® 08.06.2022 r. numery analiz:

- PW/321/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 1),



- PW/322/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 2),

- PW/323/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Szkolna 2 Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

- PW/324/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny ,,BSM”
Nr 52 (punkt czerpalny),

- PW/325/WD/b/Z - punkt pobrania Biala Podlaska, ul. Brzeska 101 - Powiatowy Urzad Pracy
(punkt czerpalny),

® 13.06.2022 r. numery analiz:

- 1693/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 1),

- 1694/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 2),

- 1705/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Szkolna 2 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

- 1706/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Brzeska 101 - Powiatowy Urzad Pracy
(punkt czerpalny),

- 1707/2022 - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny ,,BSM” Nr 52
(punkt czerpalny),

® 13.06.2022 r. numery analiz:

- PW/321/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci - kran nr 1),

- PW/322/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana  do sieci - kran nr 2),

- PW/323/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Szkolna 2 Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

- PW/324/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny ,,BSM”
Nr 52 (punkt czerpalny),

- PW/325/WD/b/Z - punkt pobrania Biata Podlaska, ul. Brzeska 101 - Powiatowy Urzad Pracy (punkt
czerpalny),

wykazaly, ze woda w badanym zakresie pod wzglgdem mikrobiologicznym spelnia wymagania

zawarte w zalgczniku 1: cze$¢ A - parametry mikrobiologiczne (tabela 1) oraz czgs¢ C - parametry

wskaznikowe (tabela 1), Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie

. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej po analizie dokumentacji
oraz ocenie ryzyka zagrozenia dla konsumentow podjat decyzje o wydaniu oceny stwierdzajgcej
przydatnos¢ wody.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Lubelskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bialej Podlaskiej, ul. Warszawska 18, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a kpa:
1) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,
2) z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz podlega~wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
jej do sadu administracyjnego S
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Otrzymuj3:

. Gmina Miejska Biata Podlaska
. Bialskie Wodociggi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0.

. Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny '
. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bialej Podlaskiej
. Zarzadzanie Kryzysowe Urzgdu Miasta Biala Podlaska
. Sekcja HZZ w/m

. Sekcja P/Ep w/m

. Sekcja HDiM w/m

. a/a.
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Sporzadzit: E.S.
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